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ZkuSebni laboratorf &. 1146 akreditovana CIA dle €SN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5693/2021

Zadavatel: VAK Beroun a.s.

Mostnikovska 255

266 41 Beroun 3
Vzorek &islo: 2613
Misto odbéru: Drozdov
Upfesnéni mista odbéru: &.p. 108, ZS a MS - diez v kuchyni
Prfedmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 26.01.2021
Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 08:20
Typ rozboru: kraceny Datum a €as piijmu: 26.01.2021 - 11:30
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 26.01.2021 - 03.02.2021
Qdebral: Tomaskova Petra, laborator
Zplsob odbéru: manualni
Postup odbéru: SOP &.B 1 (CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, GSN EN 1SO

5667- 14, CSN EN I1SO 19458, Vyhlaska MZd &. 252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zkuebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva <5,0 mg/l Pt SOP&.2 P3| A 20 MH| wyhovuje
Zakal 0,7 ZF(n) 10% | SOP&3 P3| A | 5 MH |  vyhowuje
Pach pfijatelny P& 1 P3| N pijatelny MH| vyhovuje
Konduktivita (25°C) 33,20 mS/m 2% | SOP&4 P3| A 125 MH | vyhovuje
pH 7,81 5% SOP &5 P3| A | 65-95 MH | wyhovuje
CHSK-Mn 1,08 mg/l 10% | SOP&20 P3| A | 30 MH | vyhovuje
Amonné ionty <0,100 mg/l SOP .12 P3| A 0,50 MH|  vyhovuje
Dusicnany 15,4 mg/l 10% | SOP&9 P3| A | 50 NMH |  vyhovuje
Chut prijatelné P& 1 P3| N pfijatelna MH | vyhovuje
Chlor volny 0,12 mg/l 2% | SOP&34 P3|AM | 03 MH | vyhovuje
Teplota 6,9 ‘Tt 2% SOP .36 P3|AM | 8-12 DH
Mangan <0,04 mg/l SOP&.15 P3| A 0,050 MH |  vyhovuje
Zelezo 0,09 mg/l 10% | SoP&17 P3| A | 020 MH|  wyhowuje
Hlinik <0,05 mg/! S0P &.26 P3| A | 020 MH | vyhovuje
Koliformni bakterie 0 PN/00mI SOP &35 P3| A |0 MH |  vyhovuie
Escherichia coli 0 MPN/100m SOP £.35 P3| A |0 NMH | vyhovuje
PoCty kolonii pii 36°C 0 KTJMml SOP .32 P3| A | 40 MH |  vyhovuje
Pocty kolonii pfi 22°C 0 KTJAmI SOP&.32 P3| A | 200 MH |  wyhovuje
Abioseston <1 % SOP 830 P3| A 5 MH | vyhovuje
Zivé organismy 0 jedinci/ml SOP&.29 P3| A |0 MH | wyhovuje
Pocet organismd 0 jedinci/ml SOP 6.29 P3| A | 50 MH| vwyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd &.252/2004 Sb., pfiloha .1 v platném znéni

Prehled zkusebnich metod:
IP & 1 (stanoveni pachu a chuti)

SOP &.12 (CSN 1S0 7150-1)

SOP .15 (CSN 180 6333)

SOP £.17 (CSN IS0 6332)

SOP &2 (CSN EN ISO 7887)
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Pfehled zkusebnich metod:

SOP .20 (CSN EN SO 8467)

SOP £.26 (CSN 1SO 10556)

SOP .29 (CSN 757712)

SOP &.3 (ESN EN 1SO 7027)

SOP .30 (CSN 75 7713)

S0P £.32 (CSN EN 1SC 6222)

SOP ¢34 (CSN EN IS0 7393-2, manual firmy HACH)
SOP &35 (CSN EN 1SO 9308-2, St. lab. postup IDEXX GmbH, Prepis o pitné vodé Trinkw V 2002)
SOP £.36 (CSN 75 7342)

SOP .4 (CSN EN 27888)

SOP &5 (CSN 1SO 10523)

SOP &9 (CSN 1SO 7890-3)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
pfiblizng 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanoviteinosti.

NMH - nejvy3si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - deporucend hodnota

P3 - zkou$ka provedena na pracoviéti 3, Mostnikovska 255, Beroun

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedend extemim poskytovatelem; M - zkouSka provedena na misté odbéru

Prohlaseni:

PH hodnoceni dle vy$e zmindné vyhiasky bylo pouzito rozhodovaci pravidio ,Sdilené riziko, kde nejistota méfeni neni zohledfiovana.
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuiji jine dokumenty.

Protokol o zkousce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovidté reprodukovan jinak nez cely.

Pfipadné reklamace budou fedeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratori". EEVAK BN
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