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Zkusebni laboratof &. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 19149/2020
Zadavatel: VAK Beroun a.s.
Mostnikovska 255
266 41 Beroun 3

Vzorek cislo: 30613
Misto odbéru: Drozdov )
Upfesnéni mista odbéru: Drozdov &.p. 106, ZS a MS - diez v kuchyni
Predmét zkousgky: pitna voda Datum odbéru : 21.09.2020
Typ vzorku: prosty Cas odbéru : 07:55
Typ rozboru: kraceny Datum a ¢as pfijmu: 21.09.2020 - 10:30
Akreditovany odbér: Anc Datum provedeni analyz: 21.09.2020 - 24.09.2020
Odebral: Tomaskova Petra, laboratof
Zplsob odbéru: manualni

Postup odbéru:

SOP &. B 1 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO
5667- 14, CSN EN I1SO 19458, Viyhladka MZd &. 252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ! Hodnoceni
Barva 11,8 mg/l Pt 20% | SOP&2 P3| A 20 MH | whovuje
Zakal 1,4 ZF(n) 10% | SOP¢&3 P3| A 5 MH | wyhovuje
Pach piijatelny IP&.1 P3| N prijatelny MH | vyhovuje
Konduktivita (25°C) 35,90 mS/m 2% SOP &4 P3| A 125 MH| vyhovuje
H 7,95 5% SOP &5 P3| A 6,5-95 MH |  vyhovuje
CHSK-Mn 0,81 mg/l 10% | SOP&.20 P3| A | 30 MH | wvyhovuje
Amonné ionty <0,100 mg/l SOP &£.12 P3| A | 050 MH | vyhovuje
Dusiénany 19,0 mg/l 10% SOP &9 P3| A 50 NMH | vyhovuje
Chut pfijatelna IP&.1 P3| N piijatelna MH | wyhovuje
Chlor volny 0,03 mg/l 2% SOP &.34 P3|AM | 03 MH |  wyhovuje
Teplota 18,3 °C 2% SOP &.36 P3[AM | 8-12 DH
Mangan <0,04 mg/l SOP &15 P3| A | 0,050 MH | wyhovuje
Zelezo 0,20 mg/| 10% | SOP&17 P3| A | 020 MH| wyhovuje
Koliformni bakterie 0 MPN/100ml S0P &.35 P3| A 0 MH |  vyhovuje
Escherichia coli 0 PN/100ml SOP ¢&.35 P3| A 0 NMH | vyhovuje
Potity kolonii pii 36°C 8 KTJ/ml SOP ¢.32 P3| A | 40 MH| wyhovuje
Poéty kolonii pfi 22°C ] KTJ/Aml SOP .32 P3| A 200 MH |  vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):

Vyhlagka MZd ¢.252/2004 Sh., pfiloha ¢é.1 v platném znéni

Prehled zku$ebnich metod:

IP €. 1 (stanoveni pachu a chuti)
SOP &.12 (ESN IS0 7150-1)
SOP €15 (CSN IS0 6333)
SOP ¢.17 (CSN 1S0 6332)

SOP ¢.2 (CSN EN IS0 7887)
SOP .20 (CSN EN ISC 8467)
SOP &.3 (CSN EN ISO 7027)
SOP .32 (CSN EN 1S0 6222)

SOP ¢.34 (CSN EN 1SO 7393-2, manual firmy HACH)




CEVAK as. Protokol 6.:
Strana:

Pifehled zkusebnich metod:

SOP .35 (CSN EN 1SO 9308-2, St. lab. postup IDEXX GmbH, Pfepis o pitné vods Trinkw V 2002)
SOP .36 (CSN 75 7342)

SOP &4 (SN EN 27888)

SOP &5 (CSN 1SO 10523)

SOP 8.9 (CSN 1S 7890-3)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je roz$ifena standartni nejistota pro koeficient rozifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
pfiblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvyssi mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporuéena hodnota

P3 - zkouska provedena na pracovisti 3, Mostnikovska 255, Beroun

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru

Prohlaseni:

Pfi hodnoceni dle vise zminéné vyhlasky bylo pouZito rozhodovaci pravidio ,Sdilené riziko®, kde nejistota méfeni neni zohledfiovana.
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol o zkoudce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovisté reprodukovan jinak nez cely.

Pfipadné rekiamace budou feseny na zékladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". EE\'AK a8
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